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TULOKSET

Ulkondko, véri

Haju, maku

pH 6,5-9,5
Johtoluku alle 250 mS/m
Bakteerit

Escherichia coli 3

Koliformit 100 kpl/100 ml
Kloridi 100 mg/l
Ammonium 0,5 mg/l
Nitriitti 0,1 mg/l
Nitraatti 25 mg/l
Kokonaiskovuus alle 10
KMnO4-luku/humus 20 mg/l

Rauta 0,5 mg/l
Mangaani 0,2 mg/l
Kupari 1,0 mg/l

x Jos pitoisuus on ilmoitettu: alle 0.01, m&ara alittaa maaritysmenetelman luotettavan herkkyysrajan
LAUSUNTO

Analyysin mukaan niytteesté I16ytyi 3 kpl E. coli-bakteereita. (Tulokseen liittyy

kuitenkin epavarmuutta, koska muu bakteeripitoisuus on suuri ja se voi estéé colien
nakymisen.)
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